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Befeuchten
Humidification
Humidification
Befuktning
Bevochtigen
Umidifazione
Humdificación

Entfeuchten
De-humidification
Déshumidification
Avfuktning
Ontvochtigen
Deumidifazione
Deshumdificación
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1 2 3

N

1 2 3

T5A T5A

+

 

de Montageanleitung  Raumhygrostat  
en Mounting instructions  Room humidistat  
fr Instructions de montage  Hygrostat d'ambiance  
sv Monteringsinstruktion  Rumshygrostat  
nl Montage-aanwijzing  Ruimhygrostaat  

it Istruzioni di montaggio  Umbidostato ambiente 
es Instrucciones de montaje  Higrostata ambiente QFA1000
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Var. 2

Var. 1 15
1

8Z
0

3

Var. 1 Var. 2

max. Ø 10 mm

max. Ø 7 mm

AC 230 V!  

abdichten
seal
rendre étanche
avtäting
afdichten
otturare
junta
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