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de 
- Bevor Sie die ACT Elektronik austauschen, müssen Sie sich statisch entladen (z. B. durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes). 
- Sie müssen sich während der Dauer des Austauschs erden (z. B. Armband mit Erdungskabel). 
- Legen Sie die ACT Elektronik auf eine Unterlage, die frei von statischer Aufladung ist (z. B. die Verpackung). 
- Verwendete Geräte und Werkzeuge müssen frei von statischer Aufladung sein. 
- Fassen Sie die ACT Elektronik nur am Rand an und berühren Sie keine Anschlussstifte oder Leiterbahnen. 
 

en 
- Before you replace the ACT electronics, make sure that you are electrostatically discharged (e. g. by touching a grounded surface). 
- Remain grounded during replacement (e. g. wrist strap with grounding cable). 
- Place the ACT electronics on a surface free from electrostatic charge (e. g. packaging). 
- Make sure devices and tools used are electrostatically discharged. 
- Touch the ACT electronics only at the edges and do not touch the pins and leads. 
 

fr 
- Avant de remplacer l'électronique ACT, vous devez vous décharger de toute charge électrostatique (par ex. en touchant un objet mis à la terre). 
- Vous devez être relié à la terre pendant la durée de l'opération (par ex. bracelet avec câble de mise à la terre). 
- Placez l'électronique ACT sur une surface exempte de charge électrostatique (par ex. l'emballage). 
- Les appareils et outils utilisés doivent être exempts de charge électrostatique. 
- Saisissez seulement le bord de l'électronique ACT et ne touchez pas les broches de raccordement ni les voies conductrices. 
 

sv 
- Innan man ersätter ACT-elektroniken kontrollera att du är statiskt urladdad (t.ex. genom beröring av ett jordat föremål). 
- Se till att vara jordad under tiden utbytet pågår (t.ex. armband med jordningskabel). 
- Placera ACT-elektroniken på ett underlag som är fritt från statisk uppladdning (t.ex. förpackningen). 
- Kontrollera att apparater och verktyg som används är statiskt urladdade. 
- Håll ACT-elektroniken endast vid kanterna och rör ej stiften och ledningarna. 
 

nl 
- Voordat de ACT elektronica wordt uitgewisseld, dient u zichzelf eerst statisch te ontladen (b.v. door het aanraken van een geaard voorwerp). 
- Tijdens het uitwisselen van de elektronica moet u zichzelf aarden (b.v. door een armband met aardverbinding). 
- Leg de elektronica op een antistatische ondergrond (b.v. de verpakking). 
- Het gereedschap dat u gebruikt moet vrij zijn van statische lading. 
- Pak de ACT elektronica alleen aan de rand beet en raak geen aansluitingen of soldeerbanen. 
 

it 
- Prima di sostituire la scheda elettronica ACT, siate certi di essere scarichi elettrostaticamente (si consiglia di utilizzare una messa a terra). 
- Utilizzate la messa a terra durante la sostituzione per essere sicuri di essere scarichi elettrostaticamente (es bracciale elettrostatico al polso). 
- Posizionate la scheda elettronica su una superficie libera da cariche elettrostatiche (esempio  l’imballaggio del prodotto stesso). 
- Le apparecchiature sono costruite in modo sicuro, i tools utilizzati sono scaricati elettrostaticamente. 
- Toccate solo gli spigoli della scheda elettronica ACT, e fate attenzione a non toccare con le mani la relativa morsettiera. 
 

fi 
- Ennen ACT-elektroniikan vaihtoa sinun on purettava itsestäsi staattinen varaus (esim. koskemalla jotain maadoitettua kohdetta). 
- Maadoita itsesi vaihdon ajaksi (esim. maadoitetulla rannekkeella). 
- Aseta ACT-elektroniikka sellaiselle alustalle, jossa ei ole staattista varausta (esim. sen pakkaus). 
- Käytetyissä laitteissa ja työkaluissa ei saa olla staattista varausta. 
- Ota ACT-elektroniikasta kiinni vain sen reunoista, äläkä koske liittimiin tai sähköelementteihin. 
 

es 
- Antes de sustituir la placa electrónica ACT, asegúrese de estar descargado electrostáticamente (e. g. tocando una superficie con masa a tierra). 
- Mantenerse conectado a tierra durante la sustitución (e. g. pulsera conectada a tierra). 
- Colocar la placa electrónica ACT sobre una superficie libre de carga electrostática (e. g. el embalaje). 
- Asegúrese de que los equipos y las herramientas estás descargados electrostáticamente. 
- Toque la placa electrónica ACT sólo por los extremos y no toque los pins y contactos. 
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da 
- Før du udskifter ACT-elektronikken, skal du sørge for at være statisk afladet (fx ved at berøre en jordet genstand). 
- Du skal være jordforbundet under udskiftningen (fx armbånd med jordkabel). 
- Læg ACT-elekronikken på en flade, der er fri for statisk opladning (fx emballagen). 
- Sørg for, at apparater og værktøj er fri for statisk opladning. 
- Tag kun fat i kanten af ACT-elektronikken, og berør ikke stikben eller ledninger. 
 

pl 
- Przed wymianą układu elektronicznego ACT upewnij się, że pozbyłeś się ładunku elektrostatycznego (np. przez dotknięcie do powierzchni uziemionej). 
- Pozostań uziemiony podczas przeprowadzania wymiany (np. kabel uziemiający przymocowany do nadgarstka). 
- Umieść układ elektroniczny ACT na powierzchni wolnej od ładunku elektrostatycznego (np. opakowaniu). 
- Upewnij się, że urządzenia i narzędzia są elektrostatycznie rozładowane. 
- Trzymaj układ elektroniczny ACT tylko za krawędzie i nie dotykaj styków podłączeniowych i przewodów. 
 

cz 
- Před výměnou elektroniky ACT si zajistěte elektrostatické vybití svého těla (např. dotekem s uzemněným povrchem). 
- Během výměny elektroniky udržujte kontakt s uzemněním (např. zápěstním řemínkem s uzemňovacím kabelem). 
- Umístěte elektroniku ACT na povrch, který není elektrostaticky nabit (např. balení). 
- Zajistěte elektrostatické vybití použitých přístrojů a nářadí. 
- Elektronické desky ACT se dotýkejte pouze na jejích krajích a nedotýkejte se pinů a vodičů. 
 

hu 
- Mielőtt az ACT elektronika cseréjéhez hozzáfog, az Ön statikus kisütése szükséges (pl.: érintsen meg egy leföldelt tárgyat)  
- Az elektronika cseréje alatt földelje le magát (pl.: földelőkábelre kötött karkötő segítségével). 
- Helyezze az ACT elektronikát egy statikus feltöltéstől mentes alátétre (pl.: csomagolásra). 
- A szerelésnél használt készülékek, szerszámok statikus feltöltődéstől mentesek legyenek. 
- Az ACT elektronikát csak a keretnél fogja meg, és ne érintse meg a sorkapcsokat és kivezetéseket. 
 

el 
- Πριν αντικαταστήσετε το ηλεκτρονικό ACT, βεβαιωθείτε ότι είστε ηλεκτροστατικά αποφορτισµένος  (π. χ. ακουµπώντας γειωµένη επιφάνεια). 
- Παραµείνετε γειωµένος κατά τη διάρκεια των εργασιών (π. χ. δένοντας ένα γειωµένο καλώδιο στον καρπό σας). 
- Τοποθετείστε το ηλεκτρονικό ACT πάνω σε ηλεκτροστατικά γειωµένη επιφάνεια (π. χ. στη συσκευασία). 
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και τα εργαλεία που χρησιµοποιείτε είναι ηλεκτροστατικά αποφορτισµένα. 
- Πιάστε το ηλεκτρονικό ACT από τις άκρες και µην ακουµπάτε τις ακίδες και την επιφάνεια του. 
 

zh - 在更换 ACT 电路板前, 应确保身体完已全释放所有静电 (如: 与己接地之金属表面接触). 

- 在更换过程中, 身体应保持在接地的状况 (如: 手腕带上己接地之手环). 

- 只可将 ACT 电路板放置在没有静电电荷之表面上(如: 包裝盒). 

- 应确保装置与工具之静电已完全释放. 

- 只可与 ACT 电路板之四边接触及切勿接触电路板上的接脚及焊接点. 
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