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Diese Anleitung ist beim Antrieb oder in der
Anlagendokumentation aufzubewahren!

A Dieses Symbol weist auf Gefahren und

Masnahmen zum Schutz von Personen und Sachen

hin:

e Antriebe fiir AC 230 V durfen nur durch autorisier-
tes Personal angeschlossen werden.

e Zulassige Spannungen an den Hilfsschaltern:
Siehe Tabelle unter "Gerateschaltplane".

o Die Anschlusskabel des Antriebs diirfen nicht im
Wasser liegen.
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Verdrahtung und Inbetriebnahme
Siehe in den anlagenspezifischen Unterlagen und im
Datenblatt N4604 zum Antrieb.

Gerat der Schutzklasse Il (Schutzisolierung)

Gerat der Schutzklasse Il (Schutzklein-
spannung)

Achtung! Der Stellantrieb darf nicht geéffnet
werden

Denna instruktion skall férvaras tillsammans
med stélldonet eller
anlaggningsdokumentationen!

Denna symbol galler riskfaktorer samt
atgarder for att undvika person- och materialskador.
¢ Stalldon med AC 230 V far anslutas endast av
behdrig personal.

o Tillaten spanning for hjalpkontakter, se tabellen i
avsnitt kopplingscheman.

e Stalldonets anslutningskabel far inte ligga i vatten.

IEI Apparat i isolerklass Il (skyddsisolering)

@ Apparat i isolerklass Ill (skyddsisolering)

@ OBS! Stalldonet far inte 6ppnas.

Elektrisk inkoppling och igangkorning
Se anlaggningsspecifika underlag och i ,datablad
N4604” for stalldonet.

Tata ohjetta tulee sailyttda toimimoottorin ldhei-
syydessa tai yhdessa laitosdokumenttien
kanssa!

A Tama symboli viittaa vaaraan ja

toimenpiteisiin, joita tarvitaan henkil6- ja aineellisten

vahinkojen valttamiseksi:

¢ Ainoastaan valtuutetut ammattihenkil6t saavat
littdd 230 VAC:n toimimoottoreita.

o Sallitut jannitteet apukytkimissa: katso "Kytkenta-
kaaviot"-kappaleessa oleva taulukko.

e Toimimoottorin liitdntdkaapelit eivat saa kastua tai
muuten altistua vedelle.

IEI Suojausluokan Il laite (suoraerotus)

@ Suojausluokan Ill laite (suojaerotus)
@ Huomio! Toimimoottoria ei saa avata.

Johdotus ja kdyttoonotto
Katso laitoskohtaiset dokumentit ja tekninen esite
N4604.

Store these instructions together with the actua-
tor or with the plant documentation!

A This symbol denotes dangers and measures

to avoid personal injury and property damage:

e Only authorized personnel may connect actuators
for AC 230 V.

* Refer to the table in "Diagrams" for the voltages
permissible at the auxiliary switches.

* Do not expose the actuator's connecting cables to
water or lay the cables in water.
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Wiring and commissioning
Refer to the actuator's commissioning instructions
and datasheet N4604.

Device of protection class Il (protective
insulation)

Device of protection class Ill (protective
insulation)

Warning! Do not open the actuator.

Deze handleiding moet bij de servomotor, of met
de documentatie van de installatie worden
bewaard!

A Dit symbool wijst op gevaar en maatregelen

ter bescherming van personen en materiaal:

e AC 230 V aandrijvingen mogen alleen door
bevoegd personeel worden aangesloten.

e Voor toelaatbare spanningen aan
hulpschakelaars: Zie tabel onder
"Aansluitschema’s".

e De aansluitkabel van de aandrijving mag niet in
het water liggen.

IEI Apparaat van beschermingsklasse Il

(beschermings isolatie)

Bekabeling en inbedrijfstelling
Raadpleeg de installatie-documentatie en

Apparaat van beschermingsklasse Il
(beschermings isolatie)

Opgelet! De servomotor mag niet worden
geopend.

“Apparatenblad” N4604 van de servomotor.

Conserve estas instrucciones con el actuador o
con la documentacion de la instalacién!

A Este simbolo denota peligro y medidas para

evitar dafios personales y de la propiedad:

e Solo el personal autorizado puede conectar los
actuadores a 230 V CA.

e Consultar la tabla de "Conexionado eléctrico” para
saber la tension permitida en los contactos auxi-
liares.

e No exponer los cables de conexion del actuador
al agua ni dejarlos en contacto con ésta.
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Cableado y puesta en marcha
Referirse a las instrucciones de puesta en marcha

Equipo con tipo de proteccion Il
(aislamiento protegido)

Equipo con tipo de proteccion IlI
(aislamiento protegido)

Atencion! el actuador no debe ser abierto.

del actuador y de la hoja técnica N4604.

Cette instruction est a conserver avec le servo-
moteur ou avec la documentation de
I'installation!

A Ce symbole signale un danger pour les

personnes et les biens et les mesures y-afférentes :

e Le branchement des servomoteurs 230 V~ ne doit
étre effectué que par un personnel qualifié.

e Tensions admissibles sur les contacts auxiliaires :
cf. "Schémas de raccordement”.

e Les cables de raccordement du servomoteur ne
doivent pas étre en contact avec |'eau.

IEI Classe d'isolation Il (isolation de protection)

@ Classe d'isolation lll (isolation de protection)

2

Cablage et mise en service
Se référer a la documentation de I'installation et a la
fiche produit N4604 du servomoteur.

Attention! Le servo-moteur ne doit pas étre
ouvert.

Queste istruzioni devono essere conservate con
la documentazione dell’impianto!

A Questo simbolo indica — pericolo — il

personale

deve fare attenzione per evitare ferite o danni.

e | collegamenti a 230 V CA . devono sempre
essere eseguiti da personale autorizzati.

e Fare riferimento alle “ tabelle tecniche” per la
tensione ammessa per i contatti ausiliari.

* Non esporre all‘acqua il cavo ed i collegamentii
elettrici.
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Menti e messa in servizio
Consultare la documentazione per l'installazione e il

Apparecchi di protezione classe ii
(protezione isolamento)

Apparecchio di protezione classe llI
(protezione isolamento)

Attenzione! Il servocomando non deve
essere aperto.

folio tecnico (N4604) del servocomando.

Opbevar denne vejledning sammen med moto-
ren eller med anlaegsdokumentationen!

A Dette symbol ggr opmaerksom pa farer og
forholdsregler til beskyttelse af personer og gen-
stande:

e Motorer til AC 230 V ma kun tilsluttes af
autoriserede personer.

Tilladte spaendinger til hjeelpekontakter: Se skema
under "Apparatdiagrammer".

e Motorens tilslutningskabler ma ikke ligge i vand.
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Eltilslutning og idriftsaettelse
Se den anlaegsspecifikke dokumentation samt ba-

Apparat i isoleringsklasse I
(beskyttelsesisolering)

Apparat i isoleringsklasse IlI
(beskyttelsesisolering)

OBS! Motoren ma ikke abnes.

sisdokumentationen datablad N4604 for motorer.
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Montage auf Klappenachse Montage op de luchtklepas Montering pa spjeldaksel

Shaft Mounting Montaggio sull’asse della serranda  Hi#I%=EE
Montage sur I’axe des volets  Asennus pellin akseliin X2FI|19 &X
Montering pa spjallaxel Montaje sobre el eje de las comp. FoI—%Th~DO ST
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Gerateschaltplane
Wiring diagrams

Schémas de raccordement

Aansluitschema’s
Schemi di collegamento
Kytkentdkaaviot
Conexionado eléctrico

Apparatdiagrammer
Bl

28 32
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Kopplingsscheman

Zweipunkt-Steuerung

AN

| "
AC24V..230V /6 (2)A Two-position control
@ AC/DVC 2y AC/EiC 24V : DC'12---30 v /3 A @ Commande tout ou rien
1 1 ! 1 |S4 Tvalages styring
G G | = = Tweepuntsbesturing
| a ] Comando a 2 posizioni
| A 1) B Kaksipisteohjaus
@ @ | Control a 2 puntos
g : o~ —‘? s |l § On/off-styring
w |3 w 1]z 818 |2 Rl
2 2 ™52 153 185 156 2-91%1 Mol
AC/DC OV AC/DC OV 2fBERAT
GQD121.1A GQD126.1A

Zweipunkt-Steuerung

VAN

Two-position control
AC24V..230V /6 (2)A

Commande tout ou rien

IE ACZ30V IE AC 230 V
v

|
|
| v v
3 | Tvalages styrning
3 | |S1 |S4 g
L T | = = Tweepuntsbesturing
| b S Comando a 2 posizioni
| 1 B Kaksipisteohjaus
@ @ | Control a 2 puntos
= | v N
§ HERE s |l |8 Orllf)ff:styrmg
N g N | 88 88 |3 o
4 4 T Is21s3 1S5 6 2-91 %1 Mol
ACOV ACOV 2fBELAT
GQD321.1A GQD326.1A
Sg 221 V48 v AC 24V , & Drelpunkt—.S.teuerung
AGOV DC24.48Vv | AC24.230V/6@2)A Three-position control
vV AC'O V' : D(312...30 v /72 A Commande 3 points
6 7 6 7 | |S1 |S4 Trelages styrning
Y1 Y2 Y1 Y2 T = = Driepuntsbesturing
: a a Comando a 3 punti
| A 1) B Kolmipisteohjaus
@ | Control a 3 puntos
§ : T ls |§ |z g Trepunktsstyring
G _|eo |g s leo | e e S ]S |8 =R
112 1 l2 1 Is21s3 Is5ls6 3-21Xl ol
AC24V AC/DCOV AC24V AC/DCOV iv2
DC 24..48V DG 24..48 v SUEsAT
GQD131.1A GQD136.1A
A Stetigsteuerung DC 0...10 V
AC 24V | Modulating control DC 0...10 V
DC 24..48 V DCO0...10 V AC 24V | AC24..230V /6 (2)A
A v DC24..48V DCO0..10V | DC12..30V/2A Commande progressif DC 0...10 V
1 v : v v Kontinuerlig styrsignal 0...10 V DC
p v 1 8 | |S1 | S4 Modulere besturing 0...10 VDC
G Y | = = C f
= I omando analogico 0...10 V c.c.
100% | Ao Blg . .
100% | | 1 ) Moduloiva ohjaus 0...10 V DC
0% @ —-—H- | Control continuo 0...10 VCC
3 0% : g Kontinuerlig styring DC 0...10 V
2 8 | T § |3 |o > S5
GO u o 0 U ! @ @ a a % DC 0...10V # &= 24l
2 v9 > 9 i [s2 1S3 155 16 DC 0...10V HI Il Of
AC/IDC OV DCO..10V v DCO..10V lAISAT
AC/DCOV DCO0..10V
GQD161.1A GQD166.1A
R v 0°... 5v ,5 85, v85 90, Actuator |  Switch A Switch B
|S1 |S4 [S1 |S4 |S1 |S4 Position | Common S1 Common S4
connected to connected to
A B A B A B
0°...5° S3 S6
( ( o 5°...85° S2 S6
Is21s3 Is5ls6 Is21s3 Is5ls6 's21s3 Is51s6 857...90° S2 S5
N.O. N.C. N.O.N.C. N.O.N.C. N.O.N.C. N.O. N.C. N.O.N.C.
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Kabelbezeichnungen Kabel
Anschluss Bedeutung
Code (Nr. Farbe Abkiirzung
Antriebe G 1 rot RD System Potential AC/DC 24 V
AC/DC 24V |GO 2 schwarz BK Systemnull
Y1 6 violett VT Stellsignal AC 24V / DC 24...48 V oder AC 0 V
"Uhrzeigersinn" (GQD13...1A)
Y2 7 orange 0oG Stellsignal AC 24V / DC 24...48 V oder AC 0 V
"Gegenuhrzeigersinn" (GQD13...1A)
Y 8 grau GY Stellsignal DC 0...10 V (GQD16...1A)
U 9 rosa PK Stellungsanzeige DC 0...10 V (GQD16...1A)
Antriebe L 3 braun BN Phase AC 230 V
AC 230 V N 4 blau BU Nullleiter
Hilfsschalter |Q11 S1 grau/rot GYRD Schalter A Eingang
Q12 ([s2 grau/blau GYBU Schalter A Schliesskontakt
Q14 S8 grau/rosa GYPK Schalter A Ruhekontakt
Q21 S4 schwarz/rot BKRD Schalter B Eingang
Q22 (S5 schwarz/blau  BKBU Schalter B Schliesskontakt
Q24 [S6 schwarz/rosa BKPK Schalter B Ruhekontakt
Wire designations . Cable .
Connection Meaning
Code |No. Color Abbreviation
AC/IDC24V |G 1 red RD System potential AC/DC 24 V
Actuators GO 2 black BK System neutral
Y1 6 violet VT Positioning signal AC 24 VV / DC 24...48 VV or AC 0 V "clock-
wise" (GQD13...1A)
Y2 7 orange 0oG Positioning signal AC 24 V / DC 24...48 VV or AC 0 V "counter-
clockwise" (GQD13...1A)
Y 8 grey GY Positioning signal DC 0...10 V (GQD16...1A)
U 9 pink PK Position indication DC 0...10 V (GQD16...1A)
AC 230 V L 3 brown BN Line AC 230 V
Actuators N 4 blue BU Neutral
Auxiliary Q11 S1 gray/red GYRD Switch A input
switch Q12 |82 gray/blue  GYBU Switch A normally open contact
Q14 |S3 gray/pink  GYPK Switch A normally closed contact
Q21 S4 black/red BKRD Switch B input
Q22 |S5 black/blue  BKBU Switch B normally open contact
Q24 |S6 black/pink BKPK Switch B normally closed contact
Désignation des Cables de Cable o
A Signification
cables raccordement|Code |No. [Couleurs Abbrevition
servo-moteurs |G 1 rouge RD Potentiel du systeme AC/DC 24 V
AC/DC 24V |GO 2 noir BK Zéro du systeme
Y1 6 violet VT Signal de commande AC 24 V / DC 24...48 V ou AC 0 V "sens
horaire" (GQD13...1A)
Y2 7 orange 0oG Signal de commande AC 24 V / DC 24...48 V ou AC 0 V "sens
anti-horaire" (GQD13...1A)
Y 8 gris GY Signal de commande DC 0...10 V (GQD16...1A)
U 9 rose PK Signal de position DC 0...10 V (GQD16...1A)
servo- L 3 brun BN Phase AC 230 V
moteurs N 4 bleu BU Neutre
commutateurs Q11 [S1 grisfrouge  GYRD commutateur A entrée
auxiliaires Q12 ([Ss2 gris/bleu GYBU commutateur A contact de travail
Q14 (S8 gris/rose GYPK commutateur A contact de repos
Q21 ([s4 noir/rouge BKRD commutateur B entrée
Q22 (S5 noir/bleu BKBU commutateur B contact de travail
Q24 ([S6 noir/rose BKPK commutateur B contact de repos
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AC/DC24V |G 1 AN RD #2520 AC/DC 24 V
Wofes GO 2 e BK Rt
. IR ISR AC 24V / DC 24...48 V, AC O V "IBEm %"
v 6 ®e Vi (GQD13...1A)
IR EFIES AC 24 V/DC 24...48 V, AC O V "4 HEs:”
Y2 7 Be oG (GQD13...1A)
Y 8 g:) GY #EE 1SS DCO0...10 V (GQD16...1A)
U 9 B PK MERES DCO...10 V (GQD16...1A)
AC 230V L 3 73] BN #84 AC 230V
Bt N 4 [y BU it
L HinpaES Q11 |s1 R/ GYRD HEITS A ALK
Q12 [s2 [R/i%E GYBU HBIJT 2 AETTIRT
Q14 |[s3 [R/i%E GYPK HEIFS A BT
Q21 |s4 VAN BKRD HEITS: B MANKIET
Q22 |[s5 2/ BKBU HBIFFS B BT
Q24 |[se 214 BKPK HEIFFS: B BT
O
2 Aol 2 . Aors u e
2E  |¥s |y 2H0i (24 XH) =
AC/DC24V |G 1 = M RD 22X 8 AC/DC 24V
) GO0 2 S A BK NAE REH
SXAS AC24V/DC24..48V,ACO V "AIH L&t 5|&"
X AH ’
Yr o |8 SV (GQD13...1A)
SXAIS AC24V/DC24..48V,ACOV "BHAI S 5|1&"
21 K| AH g
Y27 2ENY 06 (GQD13...1A)
Y 8 3| A GY X415 DCO..10 V (GQD16...1A)
U 9 25M PK 2IX| XAl 415 DC0...10 V (GQD16...1A)
AC 230V L 3 2 M BN =z A5 AC230V
) N 4 BN BU SEY (N)
[CES Q11 S1 S| A /XA GYRD AQX A Y
A9 Q2 |s2 S|A /- GYBU AX A (Y 2Z FEH)
S|/ BE=
Q14 [s3 fH'ﬁ/‘c’ GYPK AQIX A (=Y B2X JEY)
021 S4 SM/HM BKRD AQXl B U
022 S5 SMH/HM  BKBU ARIX B (LY 2 FH)
SM/2S
@4 |s6 ;ﬁ/‘c’ BKPK ARIX B (=2 22X FF)
=)
HEBT—TLORR nE SR NG T He it &
BR G 1 P RD YRTFLRTUUwIL AC/DC 24 V
AC/DC 24V |GO 2 2 BK VRFL=a—FS5IL
" 21E{E5 AC24V/DC 24...48V, ACOV “Bfst@Y”
Yro|8 ® Vi (GQD13...1A)
Ces 12/E{E2 AC24V/DC24..48V,AC OV “REEHEY”
Y2 g7 |Avey 06 (GQD13...1A)
Y 8 X GY 124F{52 DCO0...10 V (GQD16...1A)
U 9 =2 PK BEEES DCO0..10 V (GQD16...1A)
BR L 3 P:3 BN #EE AC230V
AC 230V N 4 = BU Za—kS0L
WPWRIvF  |Q11 |S1 IR/ GYRD ZRAYF A 2EY
Q12 |Ss2 &/ & GYBU ZAYF A “BEBES
Q14 |s3 |R/EVY  GYPK ZAVF A “BERAES
Q21 |S4 2/%FK BKRD ZAYFB 2EV
Q22 |S5 2/EF BKBU ZLvF B “BEHR"ES
Q24 |s6 B/EVY  BKPK ZAYF B “BEHERAES
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